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SPRAWDZIŁ:

KOTŁOWNIA NA PALIWO GAZOWE

POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

POMIESZCZENIE

GOSPODARCZE

KOTŁOWNIA

GAZOWA

POMIESZCZENIE

TECHNICZNE

KORYTARZ

POMIESZCZENIE

SOCJALNE

WC

WC

WC

GAZ

UM

PP DN 20 / PP DN 20

L=0,7m

PP DN 20 / PP DN 20

L=0,7m

włączenie w istniejącą instalację wodociągową

- zawór odcinający kulowy DN 50

PP DN 40 / PP DN 40

L=2,5m

PP DN 40 / PP DN 40 / DN25

L=1,4m

PP DN 50 / PP DN 50

L=1,2m

PP DN 25

L=3,7m

PP DN 50 / PP DN 50 / DN25

L=2,5m

PP DN 40 / PP DN 40 / DN25

L=2,3m

zasobnik c.w.u. o pojemności 500 litrów [ZCW]

- istniejący

- podłączenie wg schematu technoligicznego kotłowni

naczynie przeponowe c.w.u. o pojemności 50 litrów [NP-c.w.u.]

- istniejące do demontażu

- podłączenie wg schematu technoligicznego kotłowni

Pw0

PP DN 65

L=0,3m

PP DN 65

L=0,4m

Pw2

odcinek pionowy z posadzki

- PP DN 40 / PP DN 40 / PP DN 25

- L=0,5m

- zawory odcinające

- podłączenie wg schematu technoligicznego kotłowni

Pw2

odcinek pionowy w dół (zasilenie przedszkola)

- PP DN 40 / PP DN 40 / PP DN 25

- zawory odcinające

odcinek pionowy w górę (zasilenie kuchni)

- PP DN 32 / PP DN 32 / PP DN 20

- zawory odcinające

PP DN 25

L=1,8m

PP DN 25

L=0,8m

PP DN 25

L=0,2m

SUW
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