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SPRAWDZIŁ:

KOTŁOWNIA NA PALIWO GAZOWE

kratka wentylacyjna 20cm x 30cm

kanał wentylacji nawiwewny 30cm x 20cm typu "Z"

- wentylacja nawiewna pomieszczenia kotłowni

- wlot 60cm nad poziomem posadzki

- wylot 30cm nad poziomem posadzki

przewód kominowy nr 2 (wg opinii kominiarskiej)

- przewód powietrzno-spalinowy d=100/150mm

- wyprowadzić ponad "czapkę" komina

przewód kominowy nr 3 (wg opinii kominiarskiej)

- przewód powietrzno-spalinowy d=100/150mm

- wyprowadzić ponad "czapkę" komina

przewód kominowy nr 4 (wg opinii kominiarskiej)

- przewód powietrzno-spalinowy d=100/150mm

- wyprowadzić ponad "czapkę" komina

przewód kominowy nr 1 (wg opinii kominiarskiej)

- wentylacja wywiewna kotłowni (istniejąca)

- należy zamontować kratkę wentylacyjną 20cm x 30cm

kratka wentylacyjna (istniejąca)

- do demontażu

- otwór do zamurowania

KG.1 KG.2 KG.3
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