
rozdzielnia elektryczna

zabezpieczenie [B 6A] - kocioł nr "2"

zabezpieczenie [B 6A] - kocioł nr "3"

zabezpieczenie [B 6A] - kocioł nr "1"

zabezpieczenie [B 16A] - pompa c.o. obieg nr "1"

zabezpieczenie [B 16A] - pompa c.o. obieg nr "2"

KOTŁOWNIA NA PALIWO GAZOWE

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

część automatyki
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SW-09.03

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI
część automatyki

ul.Bolesława Chrobrego 4A, 78-500 Drawsko Pomorskie
dz.nr 389/10, obr.0011, miasto Drawsko Pomorskie

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

Gmina Drawsko Pomorskie
ul.Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie

SANITARNABRANŻA:

TYTUŁ RYS.:

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:

Skala:

Nr rysunku:

Data:
09.2019

INWESTOR:

OBIEKT:

OPRACOWANIE:

mgr inż. Łukasz Bawarski
Upr. Bud. Nr ZAP/0066/POOS/08

Firma Projektowo-Usługowa "INSTAL-HEAT" Łukasz Bawarski, ul.Mazurska 17, 78-500 Drawsko Pomorskie

mgr inż. Małgorzata Sazon
Upr. Bud. Nr UAN/U/7342/90/93
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SPRAWDZIŁ:

KOTŁOWNIA NA PALIWO GAZOWE
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zabezpieczenie [B 16A] - pompa c.o. obieg nr "3"

zabezpieczenie [B 16A] - pompa c.o. obieg nr "4"

REG.2REG.1

zabezpieczenie [B 10A] - regulator nr "1"

zabezpieczenie [B 10A] - regulator nr "2"
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CzT-S

2x1,0mm²

SUW

zabezpieczenie [B 10A] - stacja uzdatniania wody
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² zabezpieczenie [B 16A] - gniazda wtykowe (kotłownia)

zabezpieczenie [B 16A] - gniazda wtykowe (pom.tech.)

zabezpieczenie [B 6A] - oświetlenie (kotłownia)

zabezpieczenie [B 6A] - oświetlenie (pom.tech.)

MDG

zabezpieczenie [B 6A] - moduł detekcji gazu
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rozłącznik izolacyjny [3P 40A] - główny wyłącznik

zawór

MAG-3
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stycznik modułowy [4Z 40A CTX4]

Wył.P.

2x1,0mm²

5x6,0mm²
z istniejącej rozdzielni
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